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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO EDITAL1®
HUMANO NO CONCELHO DE FERREIRA DO ALENTEJO TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: Alfundao - Peroguarda 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da
qualidade da dgua da rede publica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)
aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos AnZI-igses % N.2 Analises (PCQA) %
Parametro (unidades) . Cumprimento Anilises
VP Unidade Minimo | Maximo sup(—z/r{l,ores do VP Previstas | Realizadas | Realizadas

Escherichia coli (E. Coli) N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%

Bactérias coliformes N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%

Desinfetante residual mg/I 0,22 0,75 3 3 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de dilui¢do 0 0 0 -—- 0 0 -
Sabor a 25 °C 3 Fator de dilui¢do 0 0 0 -—- 0 0 -—-
pH 26,5e<9,5 Unidades pH 0 0 0 --- 0 0 -—-
Condutividade 2500 uS/cma 20 °C 0 0 0 0 0
Cor 20 mg/I| PtCo 0 0 0 - 0 0 ---
Turvagao 4 UNT 0 0 0 0 0
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 - 0 0 ---
Numero de coldnias a 22 2C N/ml 0 0 0 0
Numero de colénias a 36 2C - N/ml 0 0 --- --- 0 0 ---
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 0 0 --- 0 0 -—
Aluminio 200 ug/L Al 0 0 0 - 0 0 -
Aménio 0,50 mg/l NH, 0 0 0 == 0 0 —
Antimonio 5,0 g/l Sb 0 0 0 - 0 0 ---
Arsénio 10 ug/l As 0 0 0 —- 0 0 ===
Benzeno 1,0 ug/l 0 0 0 --- 0 0 ---
Benzo(a)pireno 0,010 g/l 0 0 0 0 0
Boro 1,0 mg/| B 0 0 0 - 0 0 ---
Bromatos 10 g/l BrOs 0 0 0 0 0
Cadmio 5,0 ug/l cd 0 0 0 - 0 0 ---
Calcio - mg/| Ca 0 0 - -—- 0 0 -
Carbono Organico Total (COT) -—- mg/I C 0 0 -—- -—- 0 0 -—-
Cianetos 50 pg/l CN 0 0 0 0 0
Cloretos 250 mg/| Cl 0 0 0 - 0 0 -
Cloritos 0,7 mg/I ClO, 0 0 0 0 0
Cloratos 0,7 mg/| ClO, 0 0 0 - 0 0 -
Chumbo 10 g/l Pb 0 0 0 0 0
Cobre 2,0 mg/I Cu 0 0 0 - 0 0 ---
Crémio 50 pg/l Cr 0 0 0 0 0
1,2 — dicloroetano 3,0 ug/l 0 0 0 - 0 0 -
Dureza total mg/l CaCO; 0 0 0 0
Ferro 200 ug/l Fe 0 0 - 0 0 -
Fluoretos 1,5 mg/| F 0 0 0 0
Policiclicos (HAP): 0,10 ug/! 0 0 -—- 0 0 -
Benzo(b)fluoranteno pg/l 0 0 0 0
Benzo(k)fluoranteno -—- ug/! 0 0 - -—- 0 0 -
Benzo(ghi)perileno g/l 0 0 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno -—- ug/! 0 0 - -—- 0 0 -
Magnésio mg/l Mg 0 0 0 0




Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 % N.2 Analises (PCQA) %
Parametro (unidades) Anélises Cumprimento Andlises
VP Unidade Minimo | Maximo SUP‘UI"O’eS do VP Previstas | Realizadas | pojizadas

Manganés 50 pg/l Mn 0 0 0 0 0

Nitratos® 50 mg/I NO; 0 0 0 0 0

Nitritos 0,50 mg/I NO, 0 0 0 0 0

Mercurio 1,0 pg/l Hg 0 0 0 --- 0 0 ---

Niquel 20 ug/! Ni 0 0 0 0 0

Oxidabilidade 5,0 mg/| O, 0 0 0 === 0 0 ---

Pesticidas - total 0,50 pg/l 0 0 0 0 0

Pesticida 1 0,10 pg/l 0 0 0 --- 0 0 ---

Pesticida2| 0,10 ug/l 0 0 0 0 0

Pesticida3] 0,10 ug/l 0 0 0 0 0

Pesticida 4, 0,10 pg/l 0 0 0 0 0

Selénio 10 ug/l Se 0 0 0 0 0

Sédio 200 me/l Na 0 0 0 0 0

Sulfatos 250 mg/| SO, 0 0 0 --- 0 0 ---
Tetracloroeteno e

Tricloroeteno: 10 pg/l 0 0 0 --- 0 ---

Tetracloroeteno pe/l

Tricloroeteno - pg/l 0 0 --- --- 0 0 ---

Trihalometanos - total (THM): 100 ug/l 0 0 0 - 0 0 -

Cloroférmio pg/l 0 0 0 0

Bromoformio - ug/l 0 0 - - 0 0 -

Bromodiclorometano pg/l 0 0 0 0

Dibromoclorometano - ug/l 0 0 - - 0 0 -

Dose indicativa 0,10 mSv 0 0 0 0 0

Raddo 500 Bq/I 0 0 0 - 0 0 ---

— 0 0 —_—

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagées de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsavel: O Vereador, José Valente Rocha Guerra

Data da publicitacdo no website : 06-04-2022

Assinado por : JOSE VALENTE ROCHA GUERRA
Num. de Identificacdo: 10373133
Data: 2022.04.20 14:46:56+01'00"
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