' |DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO EDITAL3 ¢
- HUMANO NO CONCELHO DE FERREIRA DO ALENTEJO TRIMESTRE
I
FERRE RA
'LENTEJO ZONA DE ABASTECIMENTO: Canhestros 2023
MUNICIPIO

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na
orneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N‘-’ I . N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) ss:::;:::s % Cur::r\;r:ento Anélises
VP Unidade Minimo | Méximo VP Previstas | Realizadas | Realizadas

|Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%

IBactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%

IDesinfetante residual mg/I 0,13 0,13 1 1 100%
ICheiro a25°C 3 Fator de diluigdo 0 0 0 === 0 0 -
Sabor a 25 2C 3 Fator de dilui¢do 0 0 0 === 0 0 -
|pH 26,5 e<9,5 Unidades pH 0 0 0 - 0 0 -
ICondutividade 2500 uS/cm a 20 °C 0 0 0 0 0
ICor 20 mg/I PtCo 0 0 0 === 0 0 -
Turvagao 4 UNT 0 0 0 0 0
|[Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 0 0
INﬁmero de coldnias a 22 2C N/ml 0 0 0 0
INt’Jmero de coldnias a 36 2C N/ml 0 0 0 0
|Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 0 0 - 0 0 -
Aluminio 200 ug/L Al 0 0 0 == 0 0 ==
Aménio 0,50 mg/I NHa 0 0 0 0 0
[Antiménio 10,0 pg/l Sb 0 0 0 0 0
Arsénio 10 ug/l As 0 0 0 == 0 0 -
|Benzeno 1,0 ug/! 0 0 0 0 0
[Benzo(a)pireno 0,010 - 0 0 0 0 0
[Boro 1,5 mg/| B 0 0 0 0 0
IBromatos 10 ug/| BrOs 0 0 0 0 0
[cadmio 5,0 ug/l Cd 0 0 0 0 0
[caicio mg/I Ca 0 0 0 0
ICarbono Organico Total (COT) mg/I C 0 0 0 0
[cianetos 50 ug/l CN 0 0 0 0 0
ICIoretos 250 mg/| Cl 0 0 0 0 0
|Cloritos 0,25 mg/I Cl0, 0 0 0 0 0
ICIoratos 0,25 mg/| ClOs 0 0 0 0 0
IChumbo 10 ug/l Pb 0 0 0 0 0
ICobre 2,0 mg/| Cu 0 0 0 0 0
ICrémio 50 ug/l Cr 0 0 0 — 0 0 -
1,2 — dicloroetano 3,0 ug/l 0 0 0 0 0
|Dureza total mg/| CaCO; 0 0 0 0
IFerro 200 ug/| Fe 0 0 0 0 0
IFIuoretos 1,5 mg/| F 0 0 0 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos 0,10 g/l 0 0 0 0 0

Policiclicos (HAP):

Benzo(b)fluoranteno| ug/l 0 0 0 0
Benzo(k)ﬂuorantenol ug/l 0 0 0 0
Benzo(ghi)perilenol ug/l 0 0 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno] - 0 0 0 0
|[Magnésio 0 0 0 0

mg/| Mg




Valor Paramétrico (VP)

Valores obtidos

N.2 Anilises (PCQA)

N.2 o

el . %
0,
Parametro (unidades) AnaI!ses o Cun:prlmento Anilises
VP Unidade Minimo | Maximo | SuPeriores o VP Previstas | Realizadas i

VP Realizadas
|[Manganés 50 pg/l Mn 0 0 0 0 0
Initratos! 50 meg/I NOs 0 0 0 0 0
Initritos 0,50 mg/I NO 0 0 0 0 0
IMercﬂrio 1,0 pg/l Hg 0 0 0 0 0
[niquel 20 ug/I Ni 0 0 0 0 0
[oxidabilidade 5,0 mg/1 O, 0 0 0 0 0
[Pesticidas - total 0,50 ug/l 0 0 0 0 0
24-D] 0,10 ug/l 0 0 0 0 0
Atrazina] 0,10 ug/l 0 0 0 0 0
Bentazona] 0,10 ug/! 0 0 0 0 0
Clorpirifos] 0,10 ue/l 0 0 0 0 0
Clortolurao| 0,10 g/l 0 0 0 === 0 0 -
Desetilatrazina] 0,10 g/l 0 0 0 === 0 0 -
Desetilterbutilazinal 0,10 ug/l 0 0 0 0 0
Dimetoato 0,10 ug/! 0 0 0 === 0 0 -
Diurao 0,10 ug/l 0 0 0 == 0 0 -
Dimetenamida-P| 0,10 ug/! 0 0 0 === 0 0 -
Linurao 0,10 ug/! 0 0 0 === 0 0 -
MCPA 0,10 ug/l 0 0 0 == 0 0 -
Metribuzinal] 0,10 g/l 0 0 0 === 0 0 -
Tebuconazol 0,10 ug/l 0 0 0 0 0
Terbutilazina] 0,10 g/l 0 0 0 === 0 0 -
Ometoato 0,10 ug/| 0 0 0 === 0 0 ==
Mecopropel 0,10 ug/l 0 0 0 0 0
Selénio 20 ug/l Se 0 0 0 === 0 0 -
Sddio 200 mg/l Na 0 0 0 === 0 0 -
Sulfatos 250 mg/l SO, 0 0 0 - 0 0 -—-

Tetracloroeteno e

Tricloroeteno: & ue/! 0 0 0 - 0 0 -
Tetracloroeteno pg/l 0 0 0 0
Tricloroeteno === g/l 0 0 == === 0 0 -
Trihalometanos - total (THM): 100 g/l 0 0 0 0 0
Cloroférmio| - g/l 0 0 -- -- 0 0 -
Bromoférmio| pg/l 0 0 0 0
Bromodiclorometano == ug/! 0 0 === === 0 0 ---
Dibromoclorometano pg/l 0 0 0 0
|Dose indicativa 0,10 mSy 0 0 0 -- 0 0 -
Alfa total 0,10 Bq/! 0 0 0 0 0
Jurénio 234 Bq/l 0 0 0 0
Juranio 238 B/l 0 0 0 0
[Radio 226 Bq/! 0 0 0 0
[Polsnio 210 B/l 0 0 0 0
[Rads0 500 Bq/! 0 0 0 0 0

Cloritos e Cloratos

Nota: De acordo com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agosto, que estabelece o regime juridico da qualidade da agua destinada ao consumo
humano, transpondo diversas diretivas, procedeu-se a alteragdo dos Valores Paramétricos (VP) dos seguintes parametros: Antimonio, Selénio, Boro,




|informagdo complementar relativa a averiguacdo das situagées de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Causa do incumprimento Cloro residual “no local”: T1 - Dosagem inadequada de reagente

Embora se tenha verificado que o Parametro Cloro Residual “no local”, apresenta um valor abaixo dos valores recomendados (entre 0,2mg/l e 0,6
mg/l), mas, uma vez que os pardmetros Bactérias Coliformes e Escherichia coli apresentam valores de acordo com o Valor Paramétrico, considera-se o
incumprimento fechado. No entanto foi corrigida a dosagem de reagente no tratamento.
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